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     Ремонтно-строительные работы ведутся внутри существующего здания. Проведение работ выполняется 
отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ со снижением производительности машин и 
механизмов.
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- хозяйственно питьевой водопроводВ1

Условные обозначения:

- водопровод горячей водыТ3

Примечания.:
1. Сеть хозяйственно-питьевого водопровода выполнена из стальных водогазопроводных
оцинкованных труб, Ø15 ÷ 40 мм. по ГОСТ 3262 - 90.
2. Магистральная прокладка внутренних трубопроводов  отнесена от стен условно .
3. Пробивка отверстий под трубопроводы осуществляется по месту .
4. Монтаж выполнить по месту в зависимости от имеющихся условий .
5. Данный лист смотреть совместно с ВК-4.
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Примечания.:

1. Магистральная прокладка внутренних трубопроводов  отнесена от стен условно .
2. Пробивка отверстий под трубопроводы осуществляется по месту .
3. Монтаж выполнить по месту в зависимости от имеющихся условий .
4. Данный лист смотреть совместно с ВК-5.

Условные обозначения:

- бытовая канализацияК1
- промышленная канализацияК3
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- хозяйственно питьевой водопроводВ1

Условные обозначения:

- водопровод горячей водыТ3

Примечания.:
1. Данный лист смотреть совместно с ВК-2.

. . ...



Со
гл

ас
ов

ан
о:

По
дп

ис
ь 

и 
да

та
  

Ин
в.
N 

по
дл

.
Вз

ам
. и

нв
.N

Примечания.:
1. Данный лист смотреть совместно с ВК-3.

Условные обозначения:

- бытовая канализацияК1
- промышленная канализацияК3
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